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Schwerlastwaage

Schaltwarte II

Fermenter VI
Ø 28,00 m, H 9,00 m

Pumpenhaus V

Fermenter V
Ø 28,00 m, H 9,00 m

Fermenter IV
Ø 28,00 m, H 9,00 m

Feststoffeintrag III

Löschwasserbehälter II
Ø 8m H 4mNachgärer IV

mit Gärrestlagerfunktion
Ø 38,00 m, H 9,00 m

Gärrestlager III
Ø 40,00 m, H 9,00 m

Abtankplatz III+IV

Fermenter I
Ø 28,00 m, H 9,00 m

Feststoffeintrag IV

2 Rübenhäcksler

Silofläche
9.383 m²

Gärrestlager I
Ø 40,00 m, H 9,00 m

Pumpenhaus I

Gärrestlager II
Ø 40,00 m, H 9,00 m

Fermenter II
Ø 28,00 m, H 9,00 m

Technikgebäude

Fermenter III
Ø 28,00 m, H 9,00 m

Feststoffeintrag II

Feststoffeintrag I

Verdichter

Verdichter

Notgasfackel

Sickersaftbehälter
Ø 22,00 m, H 10,00 m

Rübenmusbehälter
Ø 29,00 m, H 14,00 m

Lagerhalle
30,00 m x 30,00 m

Schaltwarte I

Pumpenhaus II BHKW I-III

Löschwasserbehälter I
Ø 8m H 4m

Nachgärer V
mit Gärrestlagerfunktion

Ø 38,00 m, H 9,00 m

Nachgärer I
mit Gärrestlagerfunktion

Ø 38,00 m, H 9,00 m

Nachgärer II
mit Gärrestlagerfunktion

Ø 38,00 m, H 9,00 m

Nachgärer III
mit Gärrestlagerfunktion

Ø 38,00 m, H 9,00 m

Schaltwarte III

Pumpenhaus IVSammelschacht I

Fahrfläche zur Entwässerung
2.156 m²

Fläche
930 m²

Mistlager
überdacht, 3 seitig geschlossen

2 x 160 m²

Pumpenhaus III

Abtankplatz I+II

Pumpenhaus VI

Sammelschacht III

Silofläche
2.988 m²

Harnstofftank
Gasaufbereitung

Abtankplatz Öl Entschwefelung

Abtankplatz
Eisen

Sammelschacht II

Eisen II

Wärmespeicher
Ø 6,32 m, H 16,00 mContainer

Speicherbatterie

Gärrestlager IV
Ø 40,00 m, H 9,00 m
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Am Langen Graben 13
49835 Wietmarschen
www.consentis.de

Tel.: 0 59 25 / 99 86 - 0
e-Mail: info@consentis.de

gezeichnet Maßstab

Bauherr

594 x 841

REW GmbH
Maschinenaufstellungsplan

REW GmbH
Dorfstraße 28
17268 Boitzenburger Land

25.07.2023 Rolinklambers 1:500

03.08.2023 Rolinklambers Wände der Siloflächen geändert
19.08.2023 Rolinklambers Bühnen ergänzt
11.09.2023 Rolinklambers BHKWs, Entschwefelung, Wärmespeicher und Batterie verschoben

"Biogasanlage Wichmannsdorf"
Vorhaben- und Erschließungsplan vom 12.02.2024

Legende Vorhabenbestandteile

Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Vorhaben- und Erschließungsplans mit dem hierzu ergangenen
Beschluss der Gemeindevertretung vom .................... übereinstimmt.

Ausgefertigt, Boitzenburg , .......................... Siegel                 ..............................................
Zimmermann, Bürgermeister

Baugrenze

private Grünfläche, Zweckbestimmung: Baum-Strauch-Hecke

Bereich der Ein- und Ausfahrt

78/12

10 Bemaßung in Meter

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans

Gebäude (Bestand)

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Gemarkungsgrenze

Gebäude - Rückbau geplant

110 kV-Leitung (E.DIS Netz GmbH)

Schutzstreifen Hochspannungsleitung

Darstellungen aus dem Bebauungsplan

Fläche für Versorgungsanlagen (Trafostationen)

Verdichter Bauliche Anlage / Anlagenteil mit Bezeichung und ggf. Abmessungen

befestigte Verkehrsflächen

Siloflächen mit Größenangabe

Anlagen zur Niederschlagswasserbewirtschaftung

AutoCAD SHX Text
Schaltschrank innen 1.200 x 1.800 x 400

AutoCAD SHX Text
Schaltschrank außen 800 x 1.000 x 300

AutoCAD SHX Text
Sauerstoffcontainer  LxBxH: 3.000x2.450x2.600
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